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JESTVUJÚCI PRÍVOD VODY DN 700
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JESTVUJÚCA    MUR. RESP. STOŽIAR.TRANSFORMOVŇA

LEGENDA
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VEDENIE 22KV RESP. TRANSFORMOVŇA NA ZRUŠENIE
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